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ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZALATWIENIA PETYCJI

Dziatajac na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U.z 2018 ., poz.
870) zawiadamiam o zatatwieniu w sposéb pozytywny petycji z dnia 31 maja 2022 r. w przedmiocie
zapewnienia bezpieczeristwa w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Mielcu.

Uzasadnienie

W dniu 01.06.2022 r,, do Prezydenta Miasta Mielca, wplynetla petycja od Rady Rodzicéw
Przedszkola Miejskiego Nr 9 reprezentowanej przez -
w sprawie watpliwoéci odnosdnie bezpiecznego powrotu dzieci i personelu od 01.09.2022 r. do
gtéwnego budynku przedszkola przy ul. Pisarka 23. W odniesieniu do przedmiotowej petycji, informuje

co nastepuje:

Ad.1 - Podczas wizji lokalnej przedszkola i oglgdzin odkrywek $ciany zewnetrznej — przedstawiciele
Wydziatu Inwestycji UM nie stwierdzili wystepowania pleéni ani grzybéw.,

Ad.2 — Ozonowanie pomieszczeri, powietrza, likwiduje bakterie, wirusy, alergeny, grzyby i ich
przetrwalniki. Dezynfekcja ozonem powietrza nastgpuje przez wymieszanie gazowego ozonu z nim.
Tak spreparowane powietrze staje sie wolne od mikroorganizméw, alergenéw. Powietrze sterylizuje
wszystkie przedmioty z nim sig stykajace, a wiec sciany, podtfogi, wyktadziny, meble, itp.

Ad.3 - Izolacja $cian wewnetrznych wg naszej wiedzy nie byta wymieniana. Nie posiadamy wiedzy, zeby
podobne wymiany stosowano w budownictwie szkieletowym.

Ad.4 — W salach przedszkolnych po przeprowadzonych deratyzacjach, zostaty pomalowane sciany po
wczesniejszym ich przygotowaniu. Pomalowane zostaly réwniez grzejniki oraz potfoiono listwy

przypodiogowe.

Ad.5 - W przypadku pojawienia sig jakiegokolwiek zagrozenia, dzieci i personel zostang niezwiocznie
umieszczeni w bezpiecznym dla nich miejscu. Dotyczy to wszystkich jednostek podlegtych Gminie
Miejskiej Mielec.

Ad.6 - Giéwnym zadaniem opaski jest ograniczenie moiliwogci przedostawania sie do budynku
przedszkola gryzoni z zewnatrz. W tym celu po catym obwodzie budynku jest wykonana opaska
betonowa, majaca za zadanie uszczelni¢ potaczenie $cian przedszkola wykonanych w technologii
szkieletu tzw ,,kanadyjskiego” ze écianami fundamentu. Jednoczeénie Wykonawca robdt wykonat
odkrywki wszystkich przytaczy instalacji do budynku przedszkola i zabezpieczyt przejscia tych instalacji
przez $ciany fundamentowe.

Ad.7 - protokoty w zatgczniku nr 1



Ad.8 - Uchwatg Nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 2 czerwca w sprawie zmian
w budiecie miasta Mielca na 2022 rok, zostaly zabezpieczone pierwsze srodki na ,Projekt nowego
przedszkola PM9” w wysokosci 100.000 zt. W najblizszych dniach zostanie zakoriczony proces
uzgadniania zalozen do projektu przedszkola.
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Zatgcznik nr 1

Protokét IN-PEST z dnia 16.11.2021 r.

Protokét IN-PEST z dnia 04.03.2022 r.

Protokét IN-PEST z dnia 07.03.2022 r.

Protokdt IN-PEST z dnia 12.03.2022 r.

Protokdt IN-PEST z dnia 15.03.2022 r.

Protokét IN-PEST z dnia 22.03.2022 r.

Protokdt IN-PEST z dnia 12.07.2022 r.

Protokét GASNICA Pomiaréw cisnienia wody w hydrantach wewnetrznych

Protokét GASNICA Pomiaréw z przegladu technicznego podrecznego sprzetu gasniczego

. Protokot Zaktad Ustug Kominiarskich z dnia 24.01.2022 r.

. Protokot Zaktad Ustug Kominiarskich z dnia 18.01.2021 r.

. Protokdt Kontroli obiektéw z dnia 31.08.2021 r.

. Protokét kontroli stanu technicznego z dnia 07.09.2021 r.

. Protokét Instalacje Elektryczne 02/08/2022 z dnia 23.08.2022 r.
. Protokét Instalacje Elektryczne 03/08/2022 z dnia 23.08.2022 r.
. Protokdt PSSE z dnia 10.09.2021 r.

. Protokdt PSSE z dnia 16.08.2022 r.

. Protokaét Nadzoru Budowlanego z dnia 14.04.2022 r.
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PROTOKOL

8.

POMIAROW CISNIENIA WODY W HYDRANTACH

Nazwa i adres zaktadu

WEWNETRZNYCH

im. Basniowej Krainy
39-300 Mielec, ul. Pisarka 23

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Mielcu

Lokalizacja hydrantu Parter — korytarz Hydrant nr.1
Typ/rodz hydrantu H-25

Opis stanu technicznego Stan techniczny dobry

Dysza/mm 0 10

Cisnienie/atm 4.6 2T Wydajnosé I/s— 1,13

Lokalizacja hydrantu Parter— korytarz przy kuchni Hydrant nr.2
Typ/rodz hydrantu H-25

Opis stanu technicznego Stan techniczny dobry

Dysza/mm 0 10

Cisénienie/atm 4.6 2.8 Wydajnos¢ I/s — 1,14

Lokalizacja hydrantu Parter zaplecze Hydrant nr.3
Typ/rodz hydrantu H-25

Opis stanu technicznego Stan techniczny dobry

Dysza/mm 0 10

Ciénienie/atm 46 3.0 Wydajnosé I/s — 1.20

Lokalizacja hydrantu Piwnica Hydrant nr.4
Typ/rodz hydrantu H -25

Opis stanu technicznego Stan techniczny dobry

Dysza/mm 0 10

Cisnienie/atm 47 3.1 Wydajnosé I/s — 1.23

W/w hydranty spelniaja wymogi PN tj dysza 10mm — 1 I/s, przy cisnieniu minimalnym 0,2MPa

Data wykonania badania : wrzesien 2021r.
Data nastepnego badania: 30.09.2022r.

Wykonawca pomiaréw: Grzegorz Jamréz — konserwator sprz¢tu P/Poz i 5.U.G.
Nr upr. 8.U.G. 2/10/04 Nr upr. P/Poz 2/SOv/-38

Urzadzenie przeznaczone do badania hydrantow PKWil: 26.51.Z KRESAF — HT - 02

Zgodne z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009r D.U.2009 nr.124 poz.1030 w sprawie ppoz
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.
Zaswiadczenie KRESAF NR 213/2007 o szkoleniu uprawniajacym konserwatora do badan, przeglagdow i
konserwacji statych urzadzen gasniczych (hydrantéw wew. i zew.) w/w urzadzeniem pomiarowym.
Urzadzenie pomiarowe posiada legalizacje:

Certyfikat nr 1215/2021

Wainy od dnia 06.08.2021r. do dnia 06.08.2023r.
Numer swiadectwa wzorcowania BIATECH 06.08.21/1215

Nr upr, SUG. Jl' P Poi, 2S0V/-38; vE%

> 5 5

JAKLAD JERSERWACI T NARRAW SPREETU PIROL.

Marek Pierog

300 Mieiec, ul. Witcsa 28
e A tel, 17 77305 56

NIP 817-100-18-77
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PROTOKOL

Z PRZEGLADU TECHNICZNEGO PODRECZNEGO
SPRZETU GASNICZEGO

W miesigcu wrzesier 2021r. dokonano przegladu technicznego podrecznego sprzetu gasniczego w
obiektach uzytkowanych przez:

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Mielcu
im. ""Basniowej Krainy"
39-300 Mielec, ul. Pisarka 23

Wykonano przeglad (naprawe) nastgpujacego sprzetu p.poz:

Rodzaj sprzetu Przeglad |Naprawa |UDT |Sprzedaz | Zlomow. Dopuszczenie
Gasnica GWG-2x ABF 1 1
Gasnica proszkowa GP-2x

2 2
Gasnica proszkowa GP-4x 1 1
3 3

Gasnica proszkowa GP-6x

Gasnica proszkowa GP-9x

Gasnica proszkowa GP-6z 1 1

Gasnica $niegowa GS-5x

Agregat proszkowy AP-25

Agregat $niegowy AS-30

Koc gasniczy 2 2

Suma ogélem 10 | 10

1. Sprzet jest sprawny technicznie, wainy przez 12 miesiecy
2. Termin nastepnego przegladu 30.09. 2022r.

B UNRBE e A et
podpis konserwatora potwierdzenie odbioru przez
Leszek Kasprzak uzytkownika obiektu

KONSERWATOR
SPRZETU GYASNICZEGO

STWIERDZAM
ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Mielec, dmagZé,O)’-ZO?Z

DY F'OR

,BAGNEICA

(LAD KOSERWACI] I NABRAW SPRZETU PIPOL. -
L Nriarek Pierog {,6 900]_.

podpis

39-300 Mielec, ul. Witosa 2
NIP 817-100-18-77  tel. 17 7_?3 05
BDO Nr 000087964 (]
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Kotek D Zajac W, Ciesla Z.
SPOLKA JAWNA
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PROTOKOL Nr 00009

z okresowej kontroli przewodow kominowych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci urzadzen kominowych i podtaczen
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku bedgcym wtasnoscia:

e przyul VOB
zostata przeprowadzona pr; posizrja}qc a-Wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

DR BEROREICHIIATE 1 neroserlbbmoe s v s A S AR .. W oparciu o art. 62 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89 poz. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy
szczegolowe 1 obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokotu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTEPUJE:
@bjf—;te kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadaja-

Tzepisom wyzej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszezg sie w abowigzujacych
normach.*

I1. Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych nie odpowiadaja
wymienionym wyzej przepisom w zakresie jak nizej. Dotyczy to w szczegélnosci nastepujacych
stwierdzonych uchybien, ktore moga stwarzad zagrozenie bezpieczeristwa ludzi i mienia. *

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyzej wymienione braki — uszkodzenia — zaniedbania
podlegaja obowigzkowemu usunigciu — naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli
techniczne;j. .

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO ........ ml.n %D‘%" ............................

) , STWIERDZAM o
Protokol otrzymuja:  zcopNo$¢ z OrRYGINAHReSPisy osobh
; . uczestniczacye

i Wi i e T "2€0 Y‘zoé % kontroli
podpis,...,... DX R :

2. Opiniodawca ] o R PP —_—
im. " Baspffowe) Kiafy RISKIE N3
3. Terytorialnie wlasciwy Organ T
Pafistwowego Nadzoru Budowlanego e WA R A ) Wj w Mieley
. i e ul. P 00 Mielec
(w przypadkach wymag. wszezecia NIP £177) &l. 17 787 47 50

posigpowania administracyjnego)

.....................................

*niepotrzebne skreéli¢
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Picczgé Zakladu Kominiarskiego

PROTOKOE. Nr 000084

z okresowej kontroli przewod6w kominowych

Kontrola polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci urzgdzen kominowych i podtaczen
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku bedacym wlasnoscig:

.

.................. nekadohe . N\ Sie Ngm?ﬁnﬁowﬂv«%
potozonymw.........\.. 3 TR T p)zy ul.. P.’\% 220w = S & bl oanns
zostala przeprowadzona % posiadag ok’&.wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
............................................ IRtz
przy wspohudziale ... T T .. W OpAICIU O ATt 62 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89 poz. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy
szczegotowe 1 obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokotu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTEPUJE:

zepisom wyzej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszcza sie w obowigzujgcych
normach.*

@Oqute kontrola przewody kominowe oraz inne clementy urzadzen kominowych odpowiadaja-

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyzej wymienione braki — uszkodzenia — zaniedbania
podlegaja obowigzkowemu usunigciu — naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli

techniczne;j. s N
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PROTOKOL
kontroli obiektéw placowki o§wiatowej pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

(dotyczy obiektu przy ul. Pisarka 23)

Dziatajac na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowe;j i Sportu z 31.12.2002 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach
(Dz.U. 2 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.) i Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
pazdziernika 2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach komisja w skiadzie:

1
2)
2)

4)

Anna Maryniak
(dyrektor przedszkola)
Aleksander Kapinos
(st. specjalista ds. bhp, inspekior ds. ppoz.).
Krystyna Pigkos
(intendent) )
Wiadyslaw Zurawski
(dozorca)

dokonala w dniu/dniach” 31.08.2021 r. przegladu obiektow nalezagcych do Przedszkola
Miejskiego Nr 9 im. Basniowej Krainy w Mielcu pod katem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunkéw korzystania z tych obiektow przez dzieci.

Komisja ustalila, ze:

. W pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego Nr 9 im. Baéniowej Krainy w Mielcu

w ktérych bedg przebywaé dzieci, nie prowadzi si¢ jakichkolwiek remontéw, napraw lub
prac instalacyjnych.

- Ogrodzenie terenu placéwki oswiatowej: — teren placéwki jest trwale ogrodzony, a stan

ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie stwarza zagrozenia dla
przebywajacych w placowcee podopiecznych i pracownikow.

. Nawierzchnia drég i przej$é: - nawierzchnia drég i przejsé jest rowna, zapewniajgca

splyw wody deszczowej i czesciowo dostosowana do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.
Obserwuje sig zuzyte plyty z tworzywa przed wejsciem gléwnym do przedszkola.

Stan zabezpieczenia otworéw kanalizacyjnych, studzienek i innych zaglebien na terenie
placéwki oswiatowej: — wszystkie otwory sq zakryte i trwale zabezpieczone.

. Oswietlenie terenu placéwki oswiatowej (zewnetrzne): - oéwietlenie zewnetrzne terenu

placowki oswiatowej jest sprawne - nie wymaga naprawy.

. Stan drzewostanu: - stan drzewostanu nie zagraza bezpieczenistwu 0s6b przebywajacych

na terenie placowki o$wiatowej.

Ad.



7. Stan budynku placowki o$wiatowej (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy,
orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.) — stan budynku przedszkola ogélnie dobry,
$redni i dostateczny (zgodnie z protokotem przegladu stanu technicznego budynku z dnia
15.12.2017. Przeglad wazny do 2022). Roczny przeglad (dorazny) wykonano dnia
26.08.2020 ., wazny do 25.08.2021 r. Wykona¢ biezacy przeglad roczny.

8. Oznakowanie wejéé oraz kontrola oséb wehodzacych do budynku placowki o$wiatowej: -
oznakowanie placowki odpowiednie, wzmozona kontrola osob postronnych wchodzacych
do budynku przez zatrudniony personel, budynek dodatkowo monitorowany.

9. Drogi ewakuacyjne w budynku placowki: - drogi ewakuacyjne w budynku placowki sa
drozne, oznaczone wyraznie i trwale.

10. Ochrona przeciwpozarowa: - budynek placowki o$wiatowe] jest zaopatrzony
w odpowiednie i sprawne $rodki ochrony przeciwpozarowej, a miejsca rozmieszczenia
tych érodkéw sg wiasciwie oznakowane.

11. Apteczki: - w budynku placowki oswiatowej znajduja sig $rodki do udzielania pierwszej
pomocy, apteczki nickompletne na dziefi kontroli.

12. Posadzki, podiogi: - posadzki i podlogi w poszczegdlnych pomieszczeniach placowki
o$wiatowej sa odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zaje¢, a ich stan nie
stwarza zagrozenia dla podopiecznych.

13. Schody: stan schodow wewnatrz budynku placéwki oéwiatowej dobry — (dotyczy tylko
piwnicy).

14. Oéwietlenie: - w pomieszczeniach placowki o$wiatowe] gdzie przebywaja dzieci jest
zapewnione oswietlenie dzienne. W styczniu 2018 roku dokonano pomiaréw natgZenia
oéwietlenia elektrycznego w poszczegdlnych salach.

15. Wentylacja: - pomieszczenia placowki o$wiatowej sa wiasciwie wentylowane — data
ostatniego przegladu 18.01.2021 r., wazne do 17.01.2022 r. wentylacja sprawna.

16. Temperatura: - pomieszczenia placowki o$wiatowe] umozliwiajg utrzymania wiasciwe]
temperatury.

17. Instalacja elektryczna: instalacja elektryczna w budynku placéwki o$wiatowej jest
sprawna — data ostatnich przegladow 01.09.2020 r. — wazne do 01.09.2025 r. Roczny przeglad
kuchni, zmywalni i zaplecza wykonano 01.09.2020 r., wazny do 01.09.2021 r. Wykona¢
niezwlocznie przeglad roczny instalacji do dnia 02.09.2021 r.

18. Instalacja gazowa w budynku placéwki — obiekt przedszkola nie posiada inst. gazowej.

19. Instalacja wod.-kan.: - instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku placéwki oswiatowej
jest sprawna.



20. Sprzety, z ktérych korzystaja dzieci i pracownicy placowki oswiatowej:
— s ergonomiczne,

— majg odpowiednie certyfikaty lub atesty,

— sg sprawne technicznie,

— sg odpowiednio rozmieszczone.

21. Stan wykorzystywanych urzadzen technicznych: urzgdzenia sprawne na dzien kontroli.

22. Liczba kabin i umywalek: liczba kabin i umywalek jest odpowiednia do przewidywane]
liczby dzieci i pracownikéw.

23. Urzadzenia higieniczno-sanitarne: - urzadzenia sa sprawne technicznie i utrzymane
w czystoscei.

24, Urzadzenia higieniczno-sanitarne sa dostgpne dla niepetnosprawnych.

25. Pomieszczenia, do ktérych jest wzbroniony dostep osobom nieuprawnionym sg wiasciwie
zabezpieczone przed swobodnym dostgpem os6b nieupowaznionych.

26.Stan i liczba szatni, miejsc siedzacych, wieszakéw oraz miejsc do przechowywania
rzeczy: - odpowiada planowanej liczbie oddzialéw dzieci.

27. Wyposazenie kuchni (meble, maszyny, urzadzenia, narzgdzia rgezne) i jej stan higieniczny:
wyposazenie sprawne, na dzien kontroli utrzymane w czystosci.

28. Plac zabaw: plac zabaw sprawny, dokonano przegladu malej infrastruktury technicznej
przez osoby uprawnione. Zalecono drobne naprawy urzadzeti i wzmocnienie mocowania.

Komisja uznaje, ze na terenie obiektow nalezacych do Przedszkola Miejskiego Nr 9
im. Basniowej Krainy w Mielcu nie stwierdzono wystgpowania zagrozen dla Zycia i zdrowia
0s6b korzystajacych z tych obiektow.

Ponadto Komisja uznaje, ze na terenie obiektow nalezacych do Przedszkola Miejskiego Nr 9
im. Baéniowej Krainy w Mielcu sg zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.

Podpisy czlo
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Uwagi:

I

Zgodnie z protokolem budowlanym 5-letnim i rocznym zalecana wymiana plyt na placu
wewnetrznym z tworzywa sztucznego przed wejsciem giownym.

Niezwtocznie dokona¢ przegladu instalacji elektrycznej w pomieszezeniach kuchni,
magazynkach, zmywalniach itp.

. Niezwitocznie dokonac¢ przegladu budowlanego (roczny).

Uporzadkowa¢ zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia techniczne w piwnicy.

. Zalecana modernizacja zaplecza kuchni oraz zaplecza technicznego placowki.

Zaktualizowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego obiektu w oparciu o przepisy
ochrony przeciwpozarowej obowiazujace w Polsce.

Dokona¢ wymiany przepalonych $wietléwek i uszkodzonych starteréw w poszczegéinych
oddzialach przedszkolnych.

Uzupetnic¢ apteczki pierwszej pomocy w $rodki opatrunkowe.



PROTOKOL. 1/2021

z okresowej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 9 im. Basniowej Krainy przy ul. Pisarka 9 w Mielcu — 2021r.

Podstawa
prawna

Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 22019 1., poz. 1186 z pézn. zm.)

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli okresowych,
2) stanu technicznego elementéw budynku,
stanu technicznego urzadzefi stuzacych ochronie srodowiska,

Data kontroli

' 7.09.2021r.

Data nast¢pnej kontroli 2022r.

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE

Imie i nazwisko

Marian Babula

Nr upr. bud. 38/tg/76
Nr czlonkowski
POIIB PDK/BO/0341/09
Telefon
kontaktowy 17/7888556

INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU

Rodzaj budynku

Uzytecznosci publicznej.

Adres budynku

ul. Pisarka 23, 39-300 Mielec.

Fotografia budynku (widok og6lny)

Imig . Gmina Miejska Mielec — wlasciciel, Dyrektor Przedszkola

Wiasciciel lub i nazwisko lub nazwa Miejskiego Nr 9 — Zarzadca.
zarzadca Adres ul. Pisarka 23, 39-300 Mielec.

Telefon kontaktowy 17/5852333
Rodzaj zelbetowa murowana lz drewniana [] stalowa [] inna
konstrukeji
Powierzchnia 962,00 m?2. Powierzchnia ok. 969,00 m2.
zabudowy dachu

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO S]ii;:
z protokélem poprzedniej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego
Data kontroli Ustalenia pokontrolne
2020r. Jak w protokole,




z protokélem odbioru robét remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli

Data kontroli Zakres wykonanych robdt remontowych

Nie stwierdzono.

ze zgloszeniami uzytkownikéw lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementow
budynku

Imie i nazwisko

; Tresé zgloszenia
zglaszajgcego

ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ ,,ROCZNEJ” KONTROLI OKRESOWEJ

Data protokotu Nie wykonane roboty remontowe

- remont nawierzchni (wymiana) ,,placu - dziedzinca” przy wejéciu glownym do
7.09.2021r przedszkola

DOKUMENTACJA BUDYNKU

(dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz dokumentacja
powykonawcza: pozwolenie na budowg, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych
i koficowych, operaty geodezyjne, ksigzki obmiarow oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary

powykonawcze)
[ O B

jest kompletna niekompletna brak

DOKOMENTACJA UZYTKOWANIA
(np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokotami okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczacymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna,
w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza robét budowlanych i remontéw wraz
z protokotami odbioru tych robét)

L] [

jest kompletna niekompletna brak

KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

X [ [

jest prowadzona niekompletna brak

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

a Fot.
Opi nu te ne

Elementy pis stanu technicznego iF
warstwa fakturowa | Sredni
fundamenty Dostateczny
izolacje poziome Dostateczny
izolacje pionowe Dostateczny
$ciany nosne Dostateczny
kominy ponizej

Dostateczn;

dachu Y
$ciany dzialowe Dostateczny




shupy Nie dotyczy
stropy Nie dotyczy
podciggi Nie dotyczy
wierice Nie dotyczy
konstrukcja dachu | dostateczny
seindy Dostateczny
wewnetrzne

balustrady Dostateczny
gzymsy Dostateczny
attyki Dostateczny
filary Nie dotyczy
balkony Nie dotyczy
tarasy Sredni
loggie Nie dotyczy
schody zewnetrzne | Nie dotyczy
balustrady Nie dotyczy
stolarka okienna Sredni
parapety Sredni
stolarka drzwiowa | Sredni
g:;:]n); nag Dostateczny
podjazdy dla os6b Dostateozny

niepetnosprawnych

Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu

szyldy, reklamy Dobry
klimatyzatory Nie dotyczy
anteny Nie dotyczy
tawy kominiarskie | Nie dotyczy
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
krycie dachu Dostateczny
obrébki
blacharskie .
rynny Dostateczny
Tury spustowe Dostateczny
phytki odbojowe Dostateczny

Urzadzenia, stanowigce zabezpieczenie przeciwpoiarowe budynku

hydranty

Dobry - sprawdzone

instalacja
piorunochronna
(jako instalacja
narazona na

szkodliwe wplywy vheen)
atmosferyczne -

ogélny stan

techniczny)

Urzadzenia sluigce ochronie srodowiska
kanalizacja Sredni
urzgdzenia
do oczyszczania Nie dotyczy
Sciekow
urzadzenia :
Hlingiace Nie dotyczy
urzadzenia Nie dotyczy

wygluszajace




Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktore moglyby spowodowaé zagrozenie Zycia lub zd rowia ludzi,
bezpieczefistwa mienia badz érodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlana, pozar, wybuch,

porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem, wymagajace usunigcia w czasie lub bezposrednio po
przeprowadzonej kontroli

nie stwierdzono

W celu usuniecia ww. nieprawidiowosci nalezy bezzwlocznie wykonaé

,‘nf

Jako wlaéciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowigzek usunigcia ww.
stwierdzonych uszkodzen lub uzupeinienia brakow, a czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

i
(data) (podpis)
W zwiazku ze stwierdzeniem uszkodzen lub brakow, ktére moglyby spowodowaé ww. zagrozenia, Kopia

protokétu  zostanie bezzwlocznie przekazany do Powiatowego (Wojewddzkiego) Inspektora Nadzoru
Budowlanego w

e

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA
ELEMENTOW OBIEKTU

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementow obiektu

0-15 dobry elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i uszkodzen

16-35 $redni elementy budynku wykazuja nieznaczne cechy zuzycia

36-56 dostateczny w clgman‘fach budyr}ku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, mie zagrazajgce
bezpieczenstwu ludzi lub mienia

56.75 dopuszczajacy w elffmentfach budyn?u wystgpuja uszkodzenia lub ubytki, mogace stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia 4”

76 - 95 nieodpowiedni w elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, powodujace zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi lub mienia

USTALENIA DOTYCZACE SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

bezpieczenstwa dostateczny
konstrukcji

bezpieczenstwa dostateczny
uzytkowania

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA
1. | Remont -wymiana nawierzchni ,,placu - dziedzifica” przy wejéciu gléwnym do przedszkola.




] WNIOSEK KONCOWY *

- elementy budynku znajdujg sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym jego sprawnosé techniczng
i dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie,

- elementy budynku znajduja sie¢ w nalezytym stanie technicznym, jednakze zapewnienie jego pelnej
sprawnosci technicznej wymaga wykonania biezacej konserwacji, naprawy biezgcej lub naprawy gléwnej,

'3
CryvonnTo oo A Ot R HE- RO ER IO

?

= urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska znajduje si¢ w odpowiednim stanie technicznym,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usungé

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI
(elementy budynku, posiadajace usterki lub wady, przewidziane do remontu)

fot. nr 1 fot. nr 2

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole s3 zgodne ze stanem faktycznym:

gd rT« Qo dav.

(cz¥ftelny podpis osoby przeprowadzajacej kontrole)

Potwierdzam odbidr protokétu:
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Instalacje Elektryczne

Mirostaw Gruszka

s e vy PROTOKO nr 02/08/2022

Ze sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazen oraz rezystancji izolacji
instalacji elektrycznej

1. Obiekt (nazwa, adres) ; Obiekt (nazwa, adres) : PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 W MIELCU

ul. PISARKA 23, 39-300 MIELEC

2. Wykonat: MIROSLAW GRUSZKA CZERMIN 391, 39-304 CZERMIN

Upr. Nr D/E/666/1371/2/2014

3. Uklad potaczeri instalacji elektrycznej: TN-C
4. Rodzaj zastosowanej ochrony: Samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
5. Napiecie znamionowe instalacji ( wzgledem ziemi) :Vo-230V
6. Data wykonania pomiaréw 23.08.2022r
7. Przyrzady pomiarowe: MZC-20E Nr C0O0005, MIC-3 Nr 346381
8 Woyniki pomiaréw:
Lp. Nazwa urzadzenia Zabezpieczenie Opornos¢ petli zwarcia
Q] Ocena
ZMYWALNIA Typ | In[A] K | Wymagana | Zmierzona
1, Zmywarka S301 20 10 1,215 0,71 Pozytywna
2 Gniazdo 1-f nr1 S301 20 10 1,215 0,56 Pozytywna
3. Gniazdo 1-f nr2 5301 20 10 1,215 0,60 Pozytywna
4. Bojler elektryczny 5301 20 10 1,215 0,62 Pozytywna
5. Bojler elektryczny 5301 20 10 1,215 0,70 Pozytywna
OBIERALNIA
6. Gniazdo 1-f 5301 20 10 1,215 0,62 Pozytywna
7. Bojler elektryczny S301 20 10 1,215 0,76 Pozytywna
8. Maszyna do rozdrabniania S301 20 10 1,215 0,67 Pozytywna
MAGAZYN
9. | Zamrazarka nr 1 $301 [ 20 [ 10 1,215 0,53 | Pozytywna
10. | Zamrazarka nr 2 $301 | 20 | 10 1,215 0,62 [ Pozytywna
PRALNIA
11. | Gniazdo 1-fnr1 S301 20 10 1,215 0,62 Pozytywna
12. | Gniazdo 1-f nr2 5301 20 10 1,215 0,50 Pozytywna
13. | Pralka 5301 20 10 1,215 0,59 Pozytywna
14. | KUCHNIA
15. | Gniazdo 1-fnr1 5301 20 10 1,215 0,51 Pozytywna
16. | Gniazdo 1-fnr2 $301 20 10 1,215 0,49 Pozytywna
17. | Taboret elektryczny nr 1 5303 20 10 1,215 0,48 Pozytywna
18. | Taboret elektryczny nr 2 $303 20 10 1,215 0,58 Pozytywna
19. | Taboret elektryczny nr 3 5303 20 10 1,215 0,59 Pozytywna
20. | Taboret elektryczny nr 4 S303 20 10 1,215 0,43 Pozytywna
21. | Taboret elektryczny nr 5 $303 20 10 1,215 0,52 Pozytywna
22. | Patelnia elektryczna 5303 20 10 1,215 0,60 Pozytywna
| 23. | Kuchnia elektryczna S303 20 10 1,215 0,46 Pozytywna
24. | Piec elektryczny $303 20 10 1,215 - 0,51 Pozytywna
25. |loddwka .. | 5301 20 10 1,215 0,56 Pozytywna
26. | Gniazdo 1-F 13 5e0nundi 7 opsomalsd03 | 20 | 10 | 1215 0,68 | Pozytywna

Mielec, dnia ) Y R |
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27. Gniazdo 1-f nr4 S301 20 10 1215 0,70 Pozytywna
28. | Kuchenka mikrofalowa S301 20 10 1,215 0,77 Pozytywna
29. | Maszynka do migsa S301 20 10 1,215 0,66 Pozytywna
30. | Piec konwekcyjno - parowy 5303 20 10 1,215 0,60 Pozytywna
9.Pomiar rezystancji izolacji.
OPORNOSC 1IZOLACII
LP NAWA OBWODU [mMQ] OCENA
PEN | PELL | PELZ | PEA3 | N1 | N2 | N3 ) L2 | L3 1213
1. | OBWODADOVNRT | weeeene | covemnee | wewesnen | e 780 | 818 | 788 |788 | 775 |759 | Pomtywna
2. | GNIAZDA230V | e | e | s Ot - - N I e I oo e s
3. | 0BWOD 400V NR 2 819 | 793 | 892 |911 [741 | 801 | Powtywna
4. | OSWIETENEE | ceemnns [ s 903 | oo P ey e Pozytywna

10.Uwagi i zalecenia dotyczace pomiaréw: bez uwag

11.Nastepnie badanie przeprowadzi¢ do 23.08.2023 roku

12. Instalacja elektryczna nadaje sig do eksploatacji.

Podpis wykonujacego pomiar




4
instalacie Elektryczne @

Mn‘;sfa w Gruszka

29-304 Czermin 391

NP 8131338547 REG. 36118357 PROTOKét nr 03/08/2022

Ze sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazen oraz rezystancji izolacji
instalacji elektrycznej

1. Obiekt (nazwa, adres) : PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 W MIELCU
ul. PISARKA 23 , 39-300 MIELEC

2. Wykonat: MIROSEAW GRUSZKA CZERMIN 391, 39-304 CZERMIN
Upr. Nr D/E/666/1832/2/2019

3. Ukfad pofaczer instalacji elektrycznej: TN-S
4. Rodzaj zastosowanej ochrony: Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
5. Napigcie znamionowe instalacji ( wzgledem ziemi) :Vo-235v
6. Data wykonania pomiaréw 23.08.2022r
7. Przyrzady pomiarowe MZC-20E Nr CO0005, MIC-3 Nr 346381
8. Wyniki pomiaréw:
Badanie wytgcznika
B BADANIE WYLACZNIKA
Lp. Badany Un In[A] | RstL1[Q] | Rstl2[n) RstL3[0] | RskL1[MQ] | RskL2[MQ)] RskL3[MQ] | Rskll- RskL2- RsklL3- Ocena
punkt v L2(Ma] | (Mo | La[ma)
Typ sieci TN-C
1. Wytacznik [ 400 | 160 | 0 0 0 1999 1999 1999 1996 [ 1999 | 1999 Pozytywna
gldwny

Przeprowadzono proby dziatania wytgcznika gtdwnego przeciwpozarowego. Po zadziataniu
diwignig wyzwalajgcg wszystkie obwody zasilania zostaly roztaczone.

Wytgczni zainstalowany na zewngtrznej écianie budynku przy wejéciu gtownym do budynku.

GLOWNY WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY DZIAtA PRAWIDLOWO.

Termin nastepnego badania:23.08.2023 ”?Sta[
acy
n;fpag‘éiofgffaw ngryCZne
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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIO[OGICZNA
w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Marni Sklodowskle] §
NIP; 817-14-80-005 REGON: 630462430
tel. 17 588-30-21, 17 586-33-43

Pieczeé‘%ﬁééj?%‘h?ﬁté’fno-epidemiologicznej
PROTOKOL KONTROLI Nr PSN.9020.2.5.2021

przeprowadzonej przez

Zatgcznik nr 2 do PT/01
Data wydania: 14.03.2016

Stronat z (4)

Mielec, 10.09.2021
(miejscowosé i data)

............ Daniel Babula, Sekeja Higieny Dzieci i Miodziezy, nr upowaznienia1.. oS

(imig i nazwisko, komérka oiganizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosei kontrolnych)

......Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu. .. ...

(nazwa organu Pahstwowej Inspekcji Sanitamaj)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (it Dz.U.2021.195......... .. ) W zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 11§ 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2021.735 R |

l. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

..................................... Przedszkole Miejskie Nr 9 w Mrelcu

(peina nazwa/adresfelefon/faks/noczta elektroniczna)

....................................................... ul. Pisarka 23, 39-300 Mislets o,

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

.................................... Przedszkole Miejskie Nr 9 WMiIelCU ...

(pefna nazwasadres/telefonfaks/poczta elektronicznalrodzaj prowadzonef dziatalnosci)

......................................................... ul. Pisarka 23, 39-300 Mielec
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

........................................... Gmina Miejska Mielec............ .

(imig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielskiiy przypadku spoiki cywilnej wymienic wszystiich wspéinikéw)) ' l .

.................................... ul. Zeromskiego 23, 39-300 Mielec..............

(adres zamieszkania/siedziby (w Przypadku spéiki cywilne/ adresy zamieszkania wszystkich wspdinikéw/helefonffaks/paczia elektroniczna)) -

4. NIP/REGON/PKD — odpowiednio......81721 01889/180384660.................... .

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

...................................................... P OV . iivscoioiiiiininsrmemnsesosins

(imig i nazwisko/stanowisko/dane Upowazniajgcego/ata wydania upewaznieniamr)
7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrolg*
P e LU TSP ||| . (o, oV
{imig i nazwisko/stanowisko/in ne)

Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontrali......... 10.09.2021 r., godz. 11.45...............

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

e nie dotyezy..

16.
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Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia............... PHE QOTYOZY ... cvevevmrenesensieesnsinssumesmmungeenningens,

=

Data i godzina zakonczenia kontrali......... 10.00.2021 1., §odz. 12.30. ... vvmrimmmmmmmin s

o

Czas kontroli obszaru, w ktdrym stwierdzono nieprawidtowosci® ............ nie dotyCzy....cooovvvemmmreerneanns

6. Zakres przedmiotowy kontroli

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
................................................ IS GOBYBRY s onnsrisnassios siwasminsinummennaginoes somansstypn i fuSLRsasinns

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano prébki do badan laboratoryjnych™*
— nri nazwa protokotu/ow*
iioiiviona..nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu®....... 018 QOWOZY i ssvemsenarsvmsnssnsannansatasnasinnns
10.Korzystano* z wynikow badan i pomiarow

...................................................... (I AOYCZY v rreewcresestssssasssismmmasimsa s s e e s st s
11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

...... dok. medyczna, atesty i certyfikaty, procedura DEZPIECZEASIWE ...enveevie o e

12. Wykaz dokumentow zalgczonych do protokolu kontroli*
................................................ nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroll — N FIDHM/OZ. ....ooviirieimmimmnme s

1. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalefi kontroli

..................... nie prowadzone jest postepowanie administracyjno-egZeKUCYNE. . ..cooowmmurimrie e

Iprzedstawiciel placowki* zostal zapoznany z Informacja
o przetwarzaniu danych osobowych

"wybraé wiasciwe

2. Informacje istotne dia ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

Budynek dostosowany jest do potrzeb 0sob niepetnosprawnych, pomieszczenia speiniajg wymagania
w zakresie wysokosci, a poziom podiogi w pomieszczeniach znajduje sig co najmniej 30 cm powyzej terenu
urzgdzonego przy budynku. Zapewniona jest ciepta i zimna woda, kanalizacja centralna i ogrzewanie
miejskie. Sale posiadajg wentylacje grawitacyjng i mozliwosé otwierania okien oraz ochrone przed
nadmiernym nastonecznieniem. Wyposazenie, sprzet i meble edukacyjne sg czyste, nieuszkodzone
i posiadajg certyfikaty. Pomieszczenia sanitarne zlokalizowane sa W obiekcie i zachowujg standardy
dostepnosci. Dozywianie prowadzone jest W formie $éniadania, 2go $niadania, obiadu 2daniowego
i podwieczorku, a positki przygotowywane s3 na miejscu. Ogrodzenie p1acbwlki jest w dobrym stanie
technicznym, a nawierzchnie drog i przej$c sa rowne i utwardzone. Urzgdzenia placu zabaw takze posiadajg
odpowiednie atesty. Placéwka posiada odpowiednio wyposazone apteczki, a personel przeszkolony jest

w udzielaniu pierwszej pomocy. W placéwce obowigzuje zakaz palenia tytoniu. W trakcie kontroli
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przeanalizowano ,Procedure zapewnienia bezpieczerstwa w Przedszkolu Miejskim Nr § im. .Basdniowej
Krainy" w Mielcu w zwiazku z wystapieniem COVID-19",

W dniu kontroli stan sanitarny placéwki nie budzi zastrzezen.

3. Nieprawidlowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisow prawnych, ktére naruszono*

B it e nsnsnmenn s B GOMIOEY ovins mosmesssessmssss sisasais

B)eiiiiieiii e, NiQ OYYCZY

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omoéwiono wyniki kontroli, dokonano/ rie-dekenans wpisu do ksigzki kontroli/dziennika budowy**
OO LT 1 o 0
2. Wintesieno/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego
.. nie dotyczy ..
3. Poprawkl i uzupe%menla do protokolu — raniesions/nie naniesiono™* ...
. hie dotyczy ...

{podac numersrrony pm!‘oko!u okresp'ema .‘ub uyrazy bfedne i te, krdre ;e zastepu;q)
4. Za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protokole w czesci |l pkt 3 lit...... nie

natozono/ratezene** grzywne w drodze mandatu karnego na

............................................. nie dotyczy .........
(imig i nazwisko/stanowisko)

WWYSOKOSCL....coootonivt e SIOWRIS. ..

(nazwa organy Paﬂsmowe; Inspekeji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.

Z tego prawa skerzystata/nie-skerzystala nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

o TNERADIYCIN . coisaanessonsiaiesoresaaiia
(imfe | nazwisko/adres)

8. Protokot zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sig/nie-zapeznano-sie **

10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powéd odmowy podpisania protokotu

Funsaine ool

{czj)fefny pod,ms sob ?ﬁ;ifych Féﬁ’ Cﬂv:f%
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(czytelny podpis konfrolujgcego (-ych)
V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokot kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu....... 10.09.2021 r

Y( X
(czytely podpis asoby odbierajacd) protoksi I pieczeé podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie—wykerzystane formularze kontroli**...F/HDM/02 — ocena stanu
sanitarnego przedszkola

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokofu kontroli mogg zostac zgloszone zastrzezeria
do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczg warunkow skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wglgdu w dokumentacje w siedzibie wlasciwej stacji
sanitamo-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotycz y"

** niewladciwe skreslic

STWIERDZAM
ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Mielec, dnia J@@f-&?ﬁ?

LT
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Piecztst blé’éﬁ'g%'ﬁ?tamo-epidemiologicznej

PROTOKOL KONTROLI Nr PSN.9020.2.93.2022
Mielec, 16.08.2022

{miejscowosc | data)

przeprowadzonej przez

Daniel Babula, Sekcja Higieny Dzieci i Miodziezy, nr upowaznienia 1, lwona Tabisz, Sekcja Epidemiologii,

nr upowaznienia 24,

fimig | nazwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez

...... Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w MIE|CU

(nazwa organy Panstwowej Inspekcji Sa nitarnejf)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. #vi.art. 25 yst. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;
Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U.2021.195. 2 poézn;zm.) w zwigzku z art. 67 § 1 o0raz art. 68 § 1 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2021.735 2 pézn. zm.)

..
1

INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
Podmiot kontrolowany

e Przedszkole Miejskie Nr 9 w Mielcu....................
(pefna nazwafadres/{eiefonﬁaksfpoczra elektroniczna)

e Ul Pisarka 23, 39-300 Mielec......... ... B A SR

- Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

oo PrZEdszkole Miejskie Nr 9 w Mieleu
(peina nazwa/adresftelefonfaks/poczta elektronicznasrodzaj prowadzonej dziatainosci)

woeeenn Ul Pisarka 23, 39-300 Mielec ..
Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

coeeeeeeenennnn s Urzgd Miasta Mielea, L
(imig | nazwisko/petna nazwa (inwestor/organ zaiozycielskifw Przypadiu spdiki cywilnej wymienic WSZyslkich wspolnikow))
e 0. 39-300 Mielec, ul. Zeromskiego 26,
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spofki cywiinej adresy zamieszkania wszystkich wspdinikbwdhelefonfaks/poczia elektroniczna))
NIP/REGON/PKD — odpowiednio............8172101 889/180384660............................ .
Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

e sty TGT ARG MaryRiak < BrehioT oo st e sssses oo

{imig | nazwisko/stanowisko)

Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
e niedotyezy.

fimig i nazwisko/stanowisko/dane upowaznisjgcege/data wydania upowaznienia/nr)

Inne osoby, w obecnoéci ktérych przeprowadzono kontrole*

PR Sl LTI 1| - 1)~y e
(imig i nazwisko/stanowiskodnne)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

14
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3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia:......... = (o] o4 P R P T T I C

4. Data i godzina zakonczenia kontroli.........16.08.2022, godz. 10.00

5 Czas kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidlowosci”
6. Zakres przedmiotowy kontroli

.................. ocena stanu sanitarnego placowki w zwigzku z anonimowym zgtoszeniem wystapienia
WSZEWICY ... evviooee i

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
e I EONOED v s e S T RS s R R
(nazwa wyposaienia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano prébki do badan laboratoryjnych™
— nr i nazwa protokotu/ow*

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu™......... M€ AOLYCZY . vve e e e aesmn s e
10.Korzystano* z wynikow badan | pomiaréw

...................................... e o e R =
11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

.....dok. medyczna, atesty i certyfikaty, badania natezenia o$wietlenia, protokét przegladu

kominiarskiego, procedura bezpieczenstwa w przypadku stwierdzenia zakazenia COVID-19.............oe

12. Wykaz dokumentow zataczonych do protokotu kentroli*
R 1. (o . Jee—— e e SRR R RS
13. Podczas kontroli wypetniono fermularze KONETON = + s e vxeetssvesvemeeeoes sesns sadanebssas s sas ss bis i s e st s e

I1l. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustalen kontroli

oiv........nie prowadzone jest postepowanie administracyjno-egzekucyjne

Stronafmagﬁchﬂpﬂedﬁawieiel—taldﬂdﬁfprzedstawiciel placowki* zostal zapoznany z Informacjq
o przetwarzaniu danych osobowych

*wybra¢ wiasciwe

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczgce stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

Kontrola zostata przeprowadzona na prosbe dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 w Mielcy,

w zwigzku z konserwacjg i deratyzacjg placowki.

W dniu 24 lutego 2022 r., na terenie placowki zaobserwowano &lady obecnosci szczurow. W dniu
stwierdzenia tejze obecnosci, ewakuowano dzieci | personel, a dzialalnosé przedszkola przeniesiono
tymczasowo do Zespolu Szkét Ogolnoksztalcgcych Nro 1w Mielcu. Firma deratyzacyjna In-Pest
potwierdzita obecnos¢ szczuréow w kanatach cieptowniczych biegngcych min. pod. Przedszkolem Migjskim
Nr 9. Kanaly te zostaly wczesniej zamurowane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Mielcu, co spowodowato ucieczke gryzoni na teren Przedszkola. Firma deratyzacyjna- podjeta wszelkie
mozliwe dziatania w celu pozbycia sie gryzeni z terenu placowki oraz z kanatow cieptowniczych. W tym
czasie zdemontowano takze cze$¢ Sciany W sali nr 5 by potwierdzi¢ obecnos¢ gryzoni w $cianach,

a nastepnie Urzad Miasta podjal dzialania majace na celu zabezpieczenie terenu Przedszkola przed
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ponownym pojawieniem sig gryzoni (konserwacja placéwki - remont zdemontowanej sciany w sali nr 5,
wykonanie opaski betonowej wokét budynku Przedszkola). Zamontowano takze stacje deratyzacyjne

Wokot budynku, monitorowane okresowo przez firme In-Pest.

W dniu kontroli, Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu Jest juz po przeprowadzonej konserwacji,
deratyzacji (monitornig prowadzony przez firme In-Pest nie potwierdza juz obecnosci gryzoni) oraz
malowaniu $cian. W pomieszczeniach przedszkolnych nie stwierdzono zapachéw moggcych sugerowac
obecnos¢ zywych lub martwych gryzoni, zapachow pozostalych po malowaniu pomieszezer czy innych
ucigzliwych zapachéw mogacych mieé¢ wplyw na zdrowie przebywajgcych tam oséb. Dodatkowo firma
In-Pest, po przeprowadzonych w placéwce dziataniach, a na wniosek Dyrektora Przedszkola wykonata
ozonowanie pomieszczeri. Pomimo tego, na wniosek Dyrektora Przedszkola, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Mielcu zleci przeprowadzenie badan powietrza pod katem wystepowania
substancji szkodliwych.

Nieprawidiowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono*
v MR AOYCZY s
NURRNNERE (||~ o o 1. S RN
e Niedotyezy

..................................................... RIB QOBICZY o cissmsnusisainsiy

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA 0SOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1

2.

3.

Omowiono wyniki kentroli, dokonano/ nie-dekenano wpisu do ksigzki Kontroli/dztennike-budowy>*

ORI ;-2 <" (== SE———
Whiesiono/mie-wniesiene™ uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego
................... AL UL I DNSPPISURHUSIRIN || - & - (o) " {01 S
Poprawki i uzupelnienia do protokofu — nariesiens/nie naniesiono* ... ...
cities RIONERY. o iomsnsiniy

(podac: numer strony profokotu, okreslenia lub wyrazy biedne i te, ktére Jje zastepuja)

4.

Za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protckole w czesci Il pkt 3 it.. .. hie
natozono/matezene™’ grzywne w drodze mandatu karnego na

semevvneen MG AOLYCZY wiiiniinniiniiiianiet irie s s s seereeseesses e oen s,

fimig i nazwisko/stanow/sko)

W WYSOKOSCH. . cooevii it s SIOWIIB. ..o oo
(rr mandat Karnego). .. ... vui e o i e s e e e e

R S
Upowaznienie do nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego nr..............zdni@............ccooviviiiii

wydane przez

S b s e san apseressssenrrnarenanies THE GORYORY woviviiiiainiiiin
fnazwa organu Paristwowe] Inspekcji Sanitarey)
Osoba ukarana zostala pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.

Z tego prawa skorzystatafnie-skorzystata* nie dotyczy
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7. Dane csoby odmawiajgcej przyjgcia mandatu

e e e, NIBDOYCZY L
(imie [ nazwisko/adres)

8. Protokét zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sig/nie zapezhano-sig ™

10. W przypadku odmowy podpisania protokolu nalezy wpisac powdd odmowy podpisania protokotu

DYREKTOR
Przedsz Miejskiego 9
...... im: MR s jstod-bacany i

(czytelny podpis o p
mgr Amita Marynink

...... PC*“'Lﬂ—/"g“5'(‘-~
(czytelny podpis kontrofujgcego (-ych)
V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokot kontroli sanitarnej otrzymaltem(-am) w dniu... 16.08.2022

DYREKTOR PRZEDSZKULE MIEJSKIE NK 9
Przedszkea Miciskicgo NR 9 im. , BASNIOWES KRAINY” w Mile
im, "Basnfofvei Krainy" wficlcu 3 g ul. Disarka 23, 89-300 Miclee

n él Lf’)” NIP 8172101889  tel. 17 787 47 50
e g At Maryniak [
(czytelny podpis osoby odbierajgcej protokét i pieczgc podmiotl)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli*™®...F/IHDM/04 — ocena stanu
sanitarnego szkoly.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia ninigjszego protokofu kontroli moga zostac zgloszone zastrzezenifa
do ustaler stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotycza warunkow skontrolowanego podmioiu w czasie | miejscu trwania kontroll.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wfasciwej stagji
sanitamo-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dolycz y"

** niewfasciwe skreslic




5

POWIATOWY INSPEKTORAT IR (N , dnia 7% 9. 2022
NADZORU BUDOWLANEGO |
W MIELCU

PROTOKOL 7
z kontroli przeprowadzonej w uzytkowanym obiekcie budowlanym.
Podstawa prawna: art. 80 ust.2, art.81 ust. 4, art. 81a ust. 1, 2,3, art. 81c ust. 11 2, art. 83 ust |
_ ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlzne (tekst jednolity: Dz.U. z2013r. poz. 1409 ze zm.).

Ustalenia wstgpne _ '
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. Ao, /56/(7? M{é{ "__/u.{%é‘bz gafhh/qﬂ;wcny;z/‘ (J/‘-{
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Bucdyned Fizectorhola.. L7 o,ére 10, 2200 T o [ Tredecr..
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5. Charakterystyka kontrolowanego obiektu budowlanego:
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A. Obiekt podlega eoro cznej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 1) polega] acej na sprawdzeniu stanu
technicznej sprawnosel: _ ' '

1. Elementow budynlu, budowli i instalacji narazonyc

atmosferyczne i niszczace dzietania czynnikow wystep

obiektu.
Ostatniej takie] kontroli do
Kontrolqprzeprowadzﬂ: sl 5
POKNE G QMY P s

h na szkodliwe Wpiywy
ujacych podczas uzytkowania

konano W dnin.o%: G’J-?@é'-ff nr protokotu: AL ZOZA v
’ , T UPL. 59/’#’/‘?’5

--------------
..............................

.....................................................
........................................................

.....................................................

Q:Em@ﬂ@@s%ﬁﬂiﬁ@@@m rodowiske:
0 W Qi cceneeen e

Ostatniej taki€] kontroli dokonan

Kontrole przeprow e LTI
przynaleznoéé do izby samorzadu Zzawodowego:

_ Wyniki L R b

........

—

T

................................................

.......................................................

3. Instalacji gazowych: :
Ostatnie] takie] kontroli dokonano S reits NOURTURNY WO £ PIOTOKORL: rovemssmsesssnsesee
Kontrole przeprovvadzih ........................................... g MEUPE vt saanmpanyrenesseess
przynalezno & do izby samorzadt . -~

Wyniki / s REEIIES on s e S G

......................................................

......................................................

4, Przewodow lominowych:
4. o ZOLL.., nx protokoltt: P77 2 7 A

Ostatniej takiej koniroli dokonano V. dniu.<
L ladpsla . PCcrnrmannnsenees nr upr.: €4 yﬂ .........

Kontrolg przeprowadzik: £
prz-yna‘metnoéé do izby samorzadu ZawodoWEgO: +oeerrserens et T

Wyniki!zaleceniaz i R R seaneeeenes ;
- A éam’”@%@.é}?..az?/.??.éftf,..éf!ﬁ;ﬁ/«.ﬁ ..........

........................................................

wyko
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B. Obiekt podlega okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat (art. 62 ust. 1 pkt 2)
. polegajacej na: : :
1. Sprawdzeniu stanu sprawnosci technicznej 1 wartodcei uzytkowej catego obiektu oraz jego

otoczenia
Ostatniej takiej kontroli dokonano w dniu.«%:7: 2877 ¢ nr protokolu: ....puveesunensinnnin,
Kontrolg przeprowadzit: ..... ﬁﬁ”éﬁg&{%,%MﬁwJWM Lo le 45 042
przynalezno$é do izby samorzadu zawodowego: Tok/G 0034;/@5’ ROkt ﬁ/f?.ﬂ?.ég//fz /
Wnikd T ZalBeenit wcmsssssmuinisssassvamms gosmeesimmn ——— P /.2;02377 (D8, e ﬁ

sz, gt a0 T erpdler axndentn ity v 2
Vew Zr

.................................................................................................................

wykonano zalecenia tak / nie

2. Sprawdzeniu instalacii elektryczne] w zakresie stanu sprawnosdci potaczen, osprzgtu,
zabezpieczen 1 rodlkéw ochrony od porazeri, opornosci izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatéw:

Ostatniej takiej kontroli dokonano mduiu.@?f.-.@./!??n’.{, nr protokotu: 7/‘95/”/ 7..

Kontrole przeprowadzil: /7 s/ a, (Fotededede.. ... , Tir Upr.; @/4;./.5..6'6 L /Zeﬂ/f{
 przynalezno$é do izby samorzadu zawodowego: ... 5*’*“/{7 .@Af’fy&/f ................... :

Wyniki / zalecenia: ...... e A S R S N A TR A S s

................................................................................................................

T L L T T R P R R I R I R I R R

................................................................................................................

wykonano zalecenia tak / nie

3. Sprawdzeniu instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawno$ci potaczen, osprzgtu
oraz uziemiefl instalacji i zabezpieezen:

Ostatniej takiej kontroli dokonano w dniu24.0¥,. 2040, ., nr protokotu: 4 :

Kontrole przeprowadzil: /7405 /et o (rmeed BN .o, ,nrupr.: BLELCGE/E S % %0/\5’
przynaleznoéé do izby samorzadu zawodowego: 244 ./7 0 AP 1~ I S AR——

Lo 1L < 1 T < (PRI e

wykonano zalecenia tak / nie

C. Obiekt posiada dokumenty:
- dokumentacjg budowy ... 7.4 £

.............................................................................

- dokumentacje powykonawcza .... 7.2 4S

.....................................................................

- instrukcje obstugi 1 eksploataci . JEHBAE..... .voinesmrnsmsmvencrss srammsssnaborsnsagindie

- opracowania projektowe 1 dokumenty techniczne rob6t budowlanych wykonywanych w
obiekcie w toku uzytkowania 2. K/

.......................................................................
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D. Obiekt posiada ksiazke /-eieposiada ksiazld objeldu budowlanego (art. 64)
Protokoty sa / niesgdotaczone do ksiazki obiektu budowlanego.

E. Stwierdza sig, Ze obieki budowlény:
- jest / miegest W odpowiednim stanie technicznym
- nie powoduje /w‘ swym wygladem oszpecenie otoczenia
- jest [-miecjest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem

- nie jest / jestuzytkowany w spos6b zagrazajacy zyeiu lub zdrowiu Judzi, $rodowiska lub '
bezpieczenstwu mienia : : :

Whnioski koacowe / natozoneKary: ........ i

He'e olioles n 2 40
Dekenase- nie dakenano wpisu do ksiazkd obiektu budowlanego.

............................

s Kontrolowany nie wnosi uwag / woostuwagi do niniejszego protokotu (zatacznik)

7 atgczniki:
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h.‘ln':‘-.eC‘Gl'\:tﬁ.... Vit SATTL 0
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